
Утверждаю

Завелуюrший МКЩОУ Nэ3

д/с <Рябинка>

- С.И, Андреевских
<< 25 >> августа 2025 г,

лкт

проверкu помеulенuй ч mеррumорuа мкдоу м 3 dеmскuй cal крябuнка>l

на преdмеm поilсарной u анmаmеррорасmuческой безопасносmа

комиссия в составе:

- зам.зав.по АХР, Калинина Н.В.

- специ€lлист по кадрам, Вырова Е.В.

- рабочий по комплексному облуживанию и ремонту здания, Фазылов А,Г,

В прочессе обследования проверены:

- электрическаJI часть: розетки, выключатели - находятся в исправном состоянии;

- первичные средства тушения: огнетушители. ПК - находятся в исправном состоянии (АКТ от

07,04.2025г. ИП Стахеев Е.А.);

- эвакуационные выходы свободны, не загромождены;

- автоматические установки пожарной сигнrlлизации и речевого оповещения - в исправном

состоянии;
- кнопка тревожного вызова - исправном состоянии;

- система видеонаблюдения - исправна част}Iчна, нужно заменить две tsнутренние камеры

видеонаблюдения;
- посторонние предметы на территории учреждения отсутствуют;

- 0граждение без повреждений;

- видеодомофон на центральном входе учреждения - в исправном состоянии;

- ворота для хозяйственных нужд -- закрыты на замок, ключ у охраны;

- освещение территории - все светильники работаот исправно;

- вход в подваJI закрыт На ЗаtчlОК, ключ в ключнице с доступом сотруднику охраны, лестница в

подвал не загромождена.

Ilодписи: Калинина Н.В.

Вырова Е.В.
Фазылов А.Г.
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